Untersuchung des Volkertshauser Trinkwassers
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Bezeichnung S|lassS G}
Allgemeine Parameter
Aussehen, Farbe, Geruch ;;iréfgg?ﬁfd
Wassertemperatur °C 9,1
pH-Wert bei °C 7,31/9,5] 6,5-9,5
pH-Wert n. CaCO3 Sattigung / °C 7,17/9,1
Saurekapazitat bis pH=4,3/ °C mmol/l 6,7/20,9
Saurekapazitat nach CaCO3 Sattigung /°C mmol/|
Basekapazitat bis pH=8,2 / °C mmol/l 0,82
Freie Kohlensaure mg/l
Gleichgewichtskohlensaure mg/|
Pufferungsintensitat mmol/|
lonenstérke mmol/|
Gesamthérte °dH 21,2
Carbonathérte mmol/| 3,4
Sauerstoff mgqg /| 4,7
Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C uS/cm 718 2.790
Kationen
Calcium mg/l 110,0
Magnesium mg/ 25,0
Natrium mg/l 7,9 200
Kalium mg/ 1,4
Eisen, gesamt mg/l < 0,005 0,005
Mangan mg/ < 0,001 0,05
Ammonium (NH4) mg/l < 0,06 0,06
Anionen
Hydrogenkarbonat mg/l 410
Chlorid mg/| 17,0 250
Sulfat (SO4) mg/l 22 250
Nitrat (NO3) mg/ 32,0 50
Nitrit (NO2) mg/l 0,5
Phosphat (PO4), gesamt mg/l <0,6
ortho-Phosphat (PO4) mg/l <0,02
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte
Metolachlor mg/I{< 0,000025 0,0001
Atrazin mg/l|< 0,000025 0,0001
Desethylatrazin mg/I{< 0,000025 0,0001
Desisopropylatrazin mg/l{< 0,000025 0,0001
Terbuthylazin mg/l{< 0,000025 0,0001
Desethylterbuthylazin mg/l|< 0,000025 0,0001
Simazin mg/l|< 0,000025 0,0001
Metazachlor mg/l{< 0,000025 0,0001
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